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FUNDO VERMELHO

PISO

DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO PELO INMETRO

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ROTULO DO FABRICANTE
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1
8
0

DETALHE TECNICO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

A
LT

U
R
A
 M

ÍN
IM

A
 0

,3
0
C
M

,
A
LT

U
R
A
 M

Á
XI

M
A
 D

E 
1
,6

0
 C

M

ITEM 01
IT 15 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
6.1.4 A SINALIZAÇÃO APROPRIADA DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A
INCÊNDIOS DEVE ESTAR A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO
Á BASE DA SINALIZAÇÃO E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO
SINALIZADO.
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EXEMPLOS SITUAÇÃO

EDIFICAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO

300 MJ/M2

DIVISÃO
EM MJ/M 2

NOVA

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO

H

CLASSIFICAÇÃO

DIVISÃO

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

HOSPITAL

MAIOR RISCO MAIOR RISCO MAIOR RISCO

H-3

GRUPO

H-3

HOSPITAL

SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAIS EM 
 E INTITUCIONAL       GERAL

2-A

268

E5

               PLANTA BAIXA. 
ESCALA 1:75

229,25 m²

ÁREA A CONSTRUIR:

AV. GOVERNADOR VALADARES - CENTRO

PIRAPORA  - CEP - 39270-000

ENDEREÇO:

ESCALA: PRANCHA:

CONTÉM:

DATA:

ÁREA DO LOTE.:

PROJETO DE PÂNICO E PREVENÇÃO

13/15

INDICADA

1259,72 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ABRIL/20

ENGENHEIRO CIVIL 199076/D

RODRIGO SOARES MAGALHÃES

DE INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO:

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

                                   CNPJ - 23.539.463/0001-21

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

TÍTULO:

OPERAÇÃO 1061293-96
CONTRATO DE REPASSE 55214/2018
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