
Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100 200

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 POSTE-1 F+N+T B1 127 V 1 200 200 R 200 1.00 0.65 2.4 2.5 24.0 20.0 0.57 1.27 Ok

a 1 200 200 R 200 0.65 2.4 2.5 24.0 Ok

2 POSTE-2 F+N+T B1 127 V 1 200 200 S 200 1.00 0.65 2.4 2.5 24.0 20.0 1.30 2.01 Ok

b 1 200 200 S 200 0.65 2.4 2.5 24.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO PALCO F+N+T B1 127 V 3 300 300 R 300 1.00 0.65 3.6 1.5 17.5 13.0 0.78 1.49 Ok

c 1 100 100 R 100 0.65 1.2 1.5 17.5 Ok

d 1 100 100 R 100 0.65 2.4 1.5 17.5 Ok

e 1 100 100 R 100 0.65 3.6 1.5 17.5 Ok

4 TUG'S / PISO F+N+T B1 127 V 2 250 200 R 200 1.00 0.65 3.0 2.5 24.0 20.0 0.28 0.99 Ok

TOTAL 3 2 2 950 900 R+S 700 200 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 0.95 88 0.84

TOTAL 0.84
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POSTE-1    200 W 1

    20 A

2.5

ILUMINAÇÃO PALCO    300 W3

    13 A

1.5

POSTE-2    200 W 2

    20 A

2.5

TUG'S / PISO    200 W4

    20 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R    700

S    200

Total    900

2#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto Ø1.1/2"

 20 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1 2F+N+T B1 220 / 127 V 950 900 R+S 700 200 1.00 1.00 5.2 2.5 21.0 20.0 0.04 0.71 Ok

TOTAL 950 900 R+S 700 200 0
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TÉRREO    900 W QD1

QM1

Potência Instalada (W)

R    700

S    200

Total    900

2#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto Ø1.1/2"

 20 A

Verde

Quadro de Demanda (QM1)

Item Demanda (kVA)

Condomínio (x 1.20) 0.84

TOTAL 1

AL1

2.5

kW.h

20 A

2.5

(900 W)

R+S

QD1

QM1

(900 W)

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1 2F+N+T B1 220 / 127 V 950 900 R+S 700 200 1.00 1.00 6.2 2.5 21.0 20.0 0.66 0.66 Ok

TOTAL 950 900 R+S+T 700 200 0

Quadro de Demanda (AL1)

Item Demanda (kVA)

Condomínio (x 1.20) 0.84

TOTAL 1
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